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0. EINLEITUNG

Als Photovoltaik bezeichnet man die direkte Umwandlung von Licht in elektrische
Energie. Diese sehr umweltfreundliche Art der Energieumwandlung steht unbegrenzt zur
Verfligung, denn die Energiequelle ist Sonnenlicht. Dariber hinaus treten im Betrieb
weder Larm- noch Schadstoffemissionen auf und durch die kombinierte Nutzung von
Dachern und Fassaden (zur Stromproduktion) wird auch zusatzlicher Platzbedarf
vermieden.

Aus physikalischer Sicht ist die in Strom umgewandelte Sonnenenergie eine aullerst
hochwertige Energieform mit hoher Exergie. Das heil3t, dal® ein hoher Anteil von dieser in
jede andere Energieform (mechanisch, chemisch, thermisch) umgewandelt werden kann.
Dagegend ist die Umwandlung von Warme oder innerer Energie in andere Energieformen
durch den zweiten Hauptsatz der Warmelehre begrenzt.

Solarzellen - Sonnenkollektoren

Vielfach werden diese beiden Solartechnologien verwechselt.

Solarzellen sind meist blaulich glanzende elektronische Halbleiterelemente, die unter
Sonneneinstrahlung elektrischen Strom erzeugen.

Als Sonnenkollektoren werden dagegen thermische Energiewandler bezeichnet, die die
einfallende Sonnenstrahlung in Warme umwandeln und diese an ein Tragermedium
(meist Wasser-Frostschutzgemisch) weiterleiten. Sonnenkollektoren werden zur
Brauchwassererwarmung und zur Raumheizung genutzt.

Die negativen Umweltauswirkungen der Photovoltaik sind relativ gering. Dies gilt
besonders im Vergleich zum Ressourcenverbrauch und zur Emissionsbilanz anderer
Energietechnologien. Zusatzliche positive Effekte sind:

* Hohe gesellschaftliche Akzeptanz (besonders im Vergleich zu Systemen mit fossilen
oder nuklearen Energietragern)

» Dezentrale Erzeugung mit hoher Versorgungssicherheit

» Nutzung eines Energietragers mit regionaler Wertschopfung

* Verminderung der wirtschaftlichen Abhangigkeit von Energieimporten und
Weltmarktpreisen

= Unterstitzung des Umbaues der Wirtschaft und der Beschaftigung im Sinne der
Nachhaltigkeit
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1. SOLARSTRAHLUNG

Das technische Potential fir den Einsatz von Photovoltaik ist zweifelsohne gegeben: Fir
Osterreich gilt, daR an einem einzigen wolkenlosen Tag von der Sonne etwa die
Energiemenge auf die Flache Osterreichs gestrahlt wird, die Osterreich in einem Jahr
verbraucht. In Zahlen ausgedruckt heif3t das: die jahrliche Einstrahlung auf die
horizontale Flache in Osterreich betragt etwa 1100 kWh/m?, in Nordafrika etwa 1700-1900
kWh/m?. Das Maximum an Sonneneinstrahlung von 2200 kWh/m?wird in Teilen
Australiens, SUd- und Zentralafrikas sowie in einigen Gebieten Amerikas erreicht.

Osterreich hat durch seine alpine Lage auch Vorteile in der Sonnenenergienutzung, da
mit zunehmender Hohenlage die Einstrahlungssumme ansteigt. Die steigende
Leistungsausbeute kristalliner Solarzellen bei sinkenden Temperaturen von etwa 0,5%
pro °C , sowie die reinere Luft und mogliche Schneereflexionen bringen z.B. beim
Sonnenkraftwerk am Loser/Altaussee besonders in den Wintermonaten aul3erst glnstige
Werte.

Ein wichtiger Begriff, wenn man von Strahlung spricht, ist die Globalstrahlung. Damit wird
die Summe aus direkter Sonnenstrahlung (Strahlung aus der Richtung der
Sonnenscheibe) und der diffusen Strahlungsanteile bezeichnet, die durch Reflexion und
Streuung in der Atmosphare auftreten. Bei bedecktem Himmel gibt es keine direkte
Einstrahlung, bei wolkenlosen Himmel betragt der diffuse Anteil abhangig vom Ort und
der Hohenlage mindestens 10-20 %.

Auch der diffuse Strahlungsanteil wird bei der photovoltaischen Stomproduktion genutzt.
Bei dicht bedecktem Himmel ergibt sich aber eine starke Leistungsreduktion auf etwa
10% des Maximalwertes, wobei dieser Wert stark anlagenabhangig ist.

Prinzipiell gibt es die Moglichkeit mit Linsen oder anderen Konzentratoren die Leistung
einer Solarzelle zu erhdhen. Konzentratormodule mussen der Einstrahlungsrichtung der
Sonne nachgefuhrt werden. Das Problem dabei ist jedoch, da® man nur die direkte
Sonnenstrahlung konzentrieren kann, was in sonnenreichen Gegenden einfach moglich
ist. In gemaRigteren Breiten, wie in denen Mitteleuropas aber wird - Gber das Jahr
betrachtet - ein groRer Teil der Sonnenenergie durch diffuse Sonnenstrahlung auf die
Erde gestrahlt. Da konzentrierende Systeme, wie bereits erwahnt, diffuse Strahlung aber
nicht bundeln kdénnen, wird auf deren Einsatz in Gebieten mittlerer Einstrahlung meistens
verzichtet.
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Bild: Fassade der Firma Hirschmann, Rankweil
Quelle: stromaufwarts PV, message, Medien & Verlags GmbH

2. SOLARZELLEN

2.1 Grundlagen

Der photovoltaische Effekt wurde bereits 1839 vom Franzosen E. A. Bequerel entdeckt.
Dabei werden in einem mit Fremdatomen versehenen Halbleitermaterial (Grundmaterial
Silizium) durch die auftreffenden Photonen des Sonnenlichtes Energiezustande im
Halbleitermaterial geschaffen, die eine elektrische Spannung hervorrufen. Werden die
beiden Enden der Metallkontaktierungen auf der dinnen Halbleiterscheibe geschlossen,
so fliet Strom. Diese Vorgange werden im folgenden noch detaillierter beschrieben.

Die erste wesentliche Voraussetzung fur diese Technologie ist der sogenannte
Photoeffekt. Lichteinstrahlung (in Form von Photonen) kann Elektronen aus ihren
atomaren Bindungen “herausschlagen”. Beim sogenannten auleren Photoeffekt treten
Elektronen aus dem Material aus, beim sogenannten inneren Photoeffekt, der in
Halbleitermaterialien auftritt, entstehen dadurch freie Ladungstrager.

Alle Feststoffe lassen sich nach der Menge und der freien Beweglichkeit der
Ladungstrager in drei Gruppen einteilen. Bei den Isolatoren sind alle Elektronen fest an
die zugehorigen Atome gebunden — es existiert keine Leitfahigkeit. Bei Metallen sind die
Elektronen frei im Kristallverband beweglich — die Leitfahigkeit ist dadurch sehr hoch. Bei
Halbleitern hingegen sind die Elektronen im Kristallverband an die Atome schwach
gebunden, Energiezufuhr kann sie jedoch freisetzen.

Betrachten wir ein ideales Siliziumgitter: Von den 14 Elektronen, die den 14-fach positiv
geladenen Atomkern umgeben, sitzen vier in der aul3ersten Hulle. Diese

Valenzelektronen stellen die Bindungen zu den Nachbaratomen her (paarweise mit den
Elektronen der Nachbaratome). Durch Energiezufuhr kdnnen Bindungen aufgebrochen
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werden, an der Stelle eines freigesetzten Elektrons (negativer Ladungstrager) entsteht ein
sogenanntes Loch (oder Defektelektron, positiver Ladungstrager).

Werden in das Siliziumgitter Fremdatome mit 5 Valenzelektronen eingebaut entsteht ein
freier Ladungstrager, da ein Elektron fir die Bindung im Gitter nicht bendtigt wird. Es
entsteht ein sogenannter n — Leiter, die in der Uberzahl vorhandenen Ladungstrager sind
Elektronen (negative Ladungstrager). Fugt man in das Siliziumgitter Atome der 3. Gruppe
ein (3 Valenzelektronen) entstehen freie positive Ladungstrager (Defektelektronen), man
spricht von einem p — Leiter.
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Bild: Mit Phosphor bzw. Bor dotiertes Siliziumgitter
Quelle: Volker Quaschning, Regenerative Energiesysteme, Carl Hanser Verlag Munchen
Wien

Ein fur die Halbleitertechnik und fur die Funktionsweise von Solarzellen grundlegendes
Element ist ein sogenannter p — n Ubergang. Dabei grenzen ein p- und ein n- Halbleiter
aneinander. Die freien positiven Ladungstrager des p- Leiters diffundieren in die n —
Schicht, die freien negativen Ladungstrager des n — Leiters diffundieren in die p — Schicht.
Dieser Diffusionsprozef wird rasch gestoppt. Denn die Atome der n — Schicht sind durch
Abgabe der Elektronen in die p — Schicht positiv geladen, die Atome der p — Schicht sind
durch Abgabe der Defektelektronen negativ geladen. Eine sogenannte Verarmungszone
(an freien Ladungstragern) entsteht am p — n Ubergang durch die aufgebaute
Sperrspannung.
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Bild: Schematische Darstellung eines p — n Ubergangs.
Quelle: Edgar Luscher, Pipers Buch der modernen Physik, R. Piper & Co. Verlag
Munchen Zirich

Wird der p — Ubergang mit einem &uReren Stromkreis verbunden, so flieRt zunéchst kein
Strom, wenn aber durch den oben erwahnten inneren photoelektrischen Effekt (in der
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Nahe der Raumladungszone) zusatzliche Ladungstragerpaare erzeugt werden, steigt die
Spannung und Strom fliel3t, da das System bestrebt ist, wieder seinen
Gleichgewichtszustand herzustellen.

In der technischen Anwendung kommt es zu einer Zusammenschaltung vieler solcher
Einzelzellen, wodurch entsprechend hohe Spannungen realisiert werden konnen.

Der Grundstoff fur die heute am weitesten verbreiteten Solarzellen ist Silizium, eines der
haufigsten Elemente der Erde. Es mul} aber flr die Halbleitertechnik in sehr reiner Form
vorliegen.

Der Durchbruch in der Entwicklung der Solarzellen wurde Mitte der Funfzigerjahre
geschafft, als es galt, die Energieversorgung der Raumfahrt zu gewahrleisten. Fur diesen
Anwendungszweck war neben dem geringen Gewicht die hohe Zuverlassigkeit von
solarer Stromversorgung entscheidend.

2.2 Solarzellentypen

Monokristalline Silizium-Solarzellen
Grundelement fur die Solarzellenproduktion ist Silizium, das in Form des Quarzsandes
das zweithaufigste Element der Erde ist.

Der Herstellungsvorgang des aulderst reinen monokristallinen Siliziums ist extrem
aufwendig: Silizium-Einkristalle werden aus einer gereinigten Siliziumschmelze gezogen,
wobei fur den geordneten Kristallaufbau eine Ziehgeschwindigkeit von maximal 30 cm pro
Stunde mdglich ist (Czochralski-Verfahren). Die Folge davon ist, dal® das Endprodukt
sehr teuer ist. Allerdings wird mit monokristallinem Silizium der beste Wirkungsgrad aller
Silizium-Solarzellen erzielt (bis ca.18%).

Kristalline Zellen weisen eine regelmalige Kristallstruktur auf.
Monokristalline Zellen: sind Zellen, die nahezu keine Verunreinigungen aufweisen. Sie
haben eine ideale Gitterstruktur, sind aber sehr aufwendig in der Herstellung

Polykristalline Zellen enthalten in der Gitterstruktur Fremdatome (Verunreinigungen), die
Herstellung ist aber entsprechend einfacher, was sich in einem geringeren Zeitaufwand
und damit natlrlich auch in geringeren Kosten niederschlagt.

Die gereinigte Siliziumschmelze wird in Blocke gegossen und anschliel3end wie auch die
monokristalline mit einer Sage in Scheiben von 0,25 bis 0,4 mm Dicke zersagt. Beim
Zersagen entsteht viel Abfall, der besonders bei der monokristallinen Technik die Kosten
in der Produktion wieder steigert.

Der erreichte Wirkungsgrad von polykristallinen Zellen betragt etwa 15%.

Amorphe Zellen weisen keine regelmalige Kristallstruktur auf; Eine Schicht aus
amorphem Silizium (amorph=gestaltlos) wird auf eine Tragerplatte (Glas, Kunststoff)
aufgebracht. Zur Erreichung des photovoltaischen Effektes sind nur sehr diinne Schichten
notwendig (ca.0,01 mm, sogenannte Dunnschichtzellen).

Amorphe Zellen sind die billigsten Zellen. Vor allem in der Herstellung ist wesentlich
weniger Energie notwendig, die "energetische Amortisationszeit" daher entsprechend
geringer. Der Wirkungsgrad liegt bei kommerziell verfigbaren Zellen deutlich unter 10%,
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Haufig begegnen uns amorphe Solarzellen in elektronischen Kleingeraten wie Uhren und
Taschenrechnern.

Nach der Herstellung der Siliziumkristalle werden im darauffolgenden Produktionsschritt -
der "Dotierung" - durch Einbringen von chemischen Elementen (z.B. Phosphor und Bor)
aus dem Silizium ein p-Halbleiter (bei Dotierung mit Phosphor), bzw. ein n-Halbleiter (bei
Dotierung mit Bor) erzeugt.

Durch das Zusammenfiigen dieser beiden Schichten entsteht ein p-n Ubergang der fiir
die Wirkungsweise der Solarzelle (wie auch anderer elektronischer Bauelemente)
entscheidend ist. (Nahere Details sind im Kapitel Grundlagen zusammengefal3t).

Weitere Informationen findet man auch in /6/.

Bild: Prinzipieller Aufbau einer kristallinen Solarzelle
Quelle: Volker Quaschning, Regenerative Energiesysteme, Carl Hanser Verlag Munchen
Wien

Andere Solarzellentypen

Andere Grundstoffe wie Galliumarsenid, Cadmiumtellurid, Kupferindiumdiselenid, - oder
einige weitere - kdnnen auch fir die Produktion von Solarzellen verwendet werden, doch
mul} jeweils eine mogliche Toxizitat beachtet werden.

Solarzellen aus Cadmiumtellurid sind in der Produktion wesentlich gunstiger, ihr
Weltmarktanteil betragt derzeit jedoch nur etwa 1 %. Bei diesem Grundmaterial ist die
Umweltvertraglichkeit (Schwermetalle) jedoch ein kritischer Punkt. Bei Storfallen (z.B.
Brand) oder bei der Entsorgung der Zellen sind Cadmiumemissionen nicht zu vermeiden.

Mit Solarzellen aus Kupfer — Indium — Diselenid werden im Labor Wirkungsgrade bis
17 % erzielt. In groRerem Malstab findet jedoch noch keine Produktion statt.

Materialeinsatz

Wahrend mono- und multikristalline Solarzellen mit einem gewissen Einsatz an
Aluminium verbunden sind, ist bei amorphen Zellen der Bedarf an Kupfer erwahnenswert.
Amorphe Solarzellen mit ihrem geringen Bedarf an Silizium zeigen jedoch, bedingt durch
den kleineren Wirkungsgrad und dem damit verbundenen erhéhten Zement-, Stahl- und
Glasbedarf fur die Gesamtanlage, eine hohere Materialbindung als Anlagen mit mono-
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oder multikristallinen Zellen. Bei Dachanlagen fallt der Ressourcenverbrauch flir Zement
und Stahl, wie er bei groRen Photovoltaik-Kraftwerken auftritt, grof3teils weg.

Emissionsbilanz

Jene Emissionen, die unmittelbar mit der Anlage verbunden sind, kdnnen grob in
produktionstechnische und energetische flr die Herstellung der Anlagenkomponenten
und fur die Errichtung und Entsorgung sowie fur die Materialbereitstellung unterschieden
werden.

Die Strombereitstellung mit amorphen Zellen weist die kleinsten spezifischen Emissionen
auf. Der Einsatz monokristalliner Zellen bringt weniger Emissionen mit sich als der Einsatz
multikristalliner Zellen. Die Herstellung kristalliner Zellen ist mit HCI-Emissionen und die
Herstellung amorpher Zellen ist mit NHs-Emissionen verbunden.

Insgesamt werden die mit der Photovoltaik verbundenen Emissionen jedoch von den
vermiedenen Emissionen in Kraftwerken mit fossilen Energietragern deutlich tbertroffen.

2.3 Wirkungsweise von Solarzellen

Die Rulckseite der Solarzelle besteht aus einem ganzflachigen metallischen Kontakt,
wahrend die der Sonnenstrahlung zugewandte Seite mit einem metallischen
fingerformigen Kontaktsystem versehen ist. Zur Vermeidung von Reflexionen an der
Oberflache wird eine Antireflexionsschicht aufgebracht, wodurch es zum blaulichen Glanz
der Solarzelle kommt. Ein spezielles Hartglas und ein stabiler Rahmen sorgen fur die
mechanische Festigkeit.

Kristalline Solarzellen haben eine Leerlaufspannung von etwa 0,6 Volt und einen
maximalen Kurzschluf3strom bei einer Flache von 10 x 10 cm von etwa 3 Ampere.
Aufgrund dieser geringen Spannung einer einzelnen Zelle werden viele Zellen
hintereinander geschaltet ("in Serie"), um eine flr den Verbraucher sinnvoll verwendbare
Spannung zur Verfugung zu haben. Haufig werden Spannungen von etwa 15 Volt
realisiert, was eine maximal erzielbare Gesamtleistung von etwa 40-60 Watt ergibt. Die so
erzeugten Einheiten werden als Photovoltaik-Module oder -Panele bezeichnet.

Elektrische Eigenschaften von Solarzellen:

Bei kristallinen Solarzellen andert sich mit der Zelltemperatur der Wirkungsgrad in der
Weise, dal} bei niederen Temperaturen eine hohere Leistung erzielt wird.

Man erkennt bei den Kennlinien einen Punkt wo die abgegebe Leistung maximal ist,
namlich dort, wo das Produkt aus Spannung und Strom maximal wird (MPP, Maximal
Power Point).

FUr den Betrieb einer Photovoltaikanlage gilt es, sie stets in diesem Punkt zu betreiben.
Bei Betrieb mit einem Solarwechselrichter (wird weiter unten im Text beschrieben)
Ubernimmt dieser die Aufgabe der Leistungsmaximierung.
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Bild: I — U (Strom — Spannung) Kennlinie und P — U (Leistung — Spannung) Kennlinie
einer Solarzelle mit dem MPP.

Quelle: Volker Quaschning, Regenerative Energiesysteme, Carl Hanser Verlag Munchen
Wien

FUr eine Einstrahlungsintensitat von 1000 W m™2, fur ein Sonnenspektrum entsprechend
AM 1.5, fur senkrechten Strahlungseinfall auf die Solarzellen und fur eine
Modultemperatur von 25 °C kann fur ein bestimmtes Modul oder alle Module einer Anlage
im MPP ein standardisierter Leistungswert angegeben werden. Dabei fugt man der
Einheit Watt das Wort (peak) hinzu. Oft schreibt man einfach nur W,. Bei den
Standardbedingungen fur die Ermittlung des Wertes durch eine Prifstelle fur das Modul
steht Air Mass (AM) 1,5 fur einen Strahlungsweg durch die Erdatmosphare mit 1,5 facher
Luftmasse im Vergleich zum senkrechten Weg durch die Atmosphare.

Alterung der Solarzelle

Wie jeder Korper verandert sich auch die Solarzelle und deren Leistung unter dem Einflu3
der Alterung. Fur handelstbliche mono- oder polykristalline Silizium-Solarzellen ist das
Problem der Alterung sekundar. Solarzellen, die fachgerecht verkapselt werden, halten
Jahrzehnte und verkleinern ihre Leistung nur unwesentlich. Bei amorphem Silizium spielt
die Alterung hingegen eine Rolle.

Allgemein bezeichnend fur Solarzellen ist ihre hohe Zuverlassigkeit und ein nahezu
wartungsfreier Betrieb.

Als aulderst gut kann auch die mechanische Beanspruchbarkeit bezeichnet werden:

Beim alpinen Einsatz der Solarmodule am Loser/Altaussee ist von den 601 montierten
Modulen in den ersten 4 Betriebsjahren nur ein einziges durch Glasbruch ausgefallen, bei
den amorphen Zellen an der HTBLA-Leonding wurde (was fur die amorphe Technik
kennzeichnend ist) nach einem anfanglichen Leistungsriickgang eine Stabilisierung des
Wirkungsgrades festgestellt. (Staebler-Wronski-Effekt). /3/
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Energetische Amortisationszeit

Eine Energiealternative ist naturlich nur dann sinnvoll, wenn die Energie, die zu ihrer
Erzeugung bendtigt wird, entsprechend geringer ist, als die Energiemenge, die sie im Lauf
ihrer Lebensdauer umwandelt. Fur den Bereich der Photovoltaik gilt folgendes:

Der Zeitraum fur die Rucklieferung der Erzeugungs-Energiemenge ("pay back-time") liegt
etwa bei 2 bis 5 Jahren. Bei einer Einstrahlung von 1900 kWh/m“a, die sonnigeren
Gebieten entspricht, reduziert sich diese Zeit auf 1,6 Jahre. Fur amorphe Silizium-Zellen,
fur deren Herstellung entsprechend weniger Energie notwendig ist, Iie%en die
Vergleichswerte bei 1100 kWh/m?a 1,6 Jahren, bzw. bei 1900 kWh/m“a 0,9 Jahren.
Vorausgesetzt wurde dabei der Gesamtenergieaufwand bei kommerzieller Erzeugung
(Jahresproduktion > 1,5 MW), polykristalline Zellen mit einem Wirkungsgrad von 12%,
sowie eine Sonneneinstrahlung fur mitteleuropaische Verhaltnisse von 1100 kWh pro
Quadratmeter und Jahr.

Flachenbindung

Wirkungsgradbedingt ist der Flachenbedarf von Anlagen mit amorphen Solarzellen am
gréfliten. Bei Photovoltaikanlagen auf ebenen Flachen ist aus meteorologischen Grinden
in Mitteleuropa ein gewisser Abstand zwischen den Paneelen mit energetisch optimaler
Neigung notwendig. Daraus ergibt sich in diesem Fall ein Flachenbedarf, der etwa der
dreifachen Modulflache entspricht.

Bei der Gebaudeintegration der Photovoltaik mit ihrem enormen Potential erfolgt
uberhaupt keine Flachenbindung im eigentlichen Sinn, da es sich um eine
Sekundarnutzung handelt.
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3. PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN

Fur grélere Leistungen werden die Solar-Module parallel und seriell verschaltet; dadurch
konnen verschiedene Spannungs- und Stromzustande hergestellt werden. Bei der
Parallelschaltung addieren sich die Strdme, bei der Serienschaltung die Spannungen. Im
Falle der Serienschaltung bestimmt die schwachste Zelle den Strom. Es werden daher in
einem Modul nur Zellen mit moglichst gleichem Strom (im Punkt maximaler Leistung)
zusammengeschaltet. Ebenso sollte darauf - in der nachsten Stufe - beim
Zusammenschalten von Modulen geachtet werden. Schutzdioden (sie erlauben Stromflul}
nur in einer Richtung) werden verwendet, um bei Abschattung einer Zelle oder eines
Moduls zu verhindern, dal} dieses als Verbraucher wirkt.

Beim Betrieb einer Photovoltaikanlage unterscheidet man zwei Arten: den Inselbetrieb,
wenn keine Kopplung des Stromkreises mit der offentlichen Stromversorgung vorliegt,
sowie netzgekoppelte Anlagen, wenn die Anlage direkt in das offentliche Netz einspeisen
kann. Dazu mul} der erzeugte Gleichstrom in Wechselstrom umgeformt werden, was
mittels Wechselrichter durchgefihrt wird.

3.1l.Inselanlagen

Photovoltaik-Modul, Batterie und Laderegler sind die Grundelemente fir eine
Stromversorgung auch abseits jeder Zivilisation. Auf alpinen Schutzhutten, Jagd- und
Ferienhausern, sind sie dartber hinaus auch relativ kostengunstig und jedenfalls
problemloser als ein gerausch- und emissionsreicher Dieselgenerator.

Die Systemspannung einer Inselanlage ist Ublicherweise 12 Volt Gleichspannung, bei
grolReren Anlagen aber auch 24 oder 48 Volt. Fur die 12 Volt Spannung, aber auch fur die
anderen Spannungsebenen sind eine Vielzahl von Geraten erwerbbar (Beleuchtung,
Radio, Kuhlschrank, Staubsauger, Fernsehgerat, Pumpen,...).

Wenn Verbraucher mit anderen Betriebsspannungen verwendet werden mussen, ist der
Einsatz eines Gleichspannungswandlers notwendig.

Photovoltaikmodula

arbrawuchar Verbrauches
Gleichspannurg  Wechsslapannung

Bild: Prinzipieller Schaltplan einer Inselanlage
Quelle: ,SOLARSTROM?, H. Wilk; ARGE Erneuerbare Energie, Gleisdorf
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Will man Gerate verwenden, die fur den Anschluf3 an 220 Volt Wechselstrom (Ubliche
Haushalt-Stromversorgung) vorgesehen sind, so ist der Einsatz eines Wechselrichters
unumganglich.

Er verschlechtert durch seine betriebsbedingten Verluste den Wirkungsgrad der Anlage
etwas, kann aber in Inselanlagen auch nur zeitweise - bei Verwendung eines
Wechselstromgerates - zwischengeschalten werden.

Viele Wechselstromgerate aus dem Gebiet der Unterhaltungselektronik werden intern mit
Gleichstrom betrieben, und kdnnen meist einfach auf Gleichstrombetrieb umgebaut
werden. Dabei arbeiten diese Gerate auch noch wirtschaftlicher, weil die Verluste des
eingebauten Transformators entfallen.

Bei groReren Insel-Anlagen ist es sinnvoll, einen sogenannter "Maximum Power Tracker"
(MPT) - einen elektronischen Anpassungswandler - einzusetzen. Der MPT bringt oft eine
nicht unwesentliche Steigerung des Energieertrages der Anlage.

Das Einsatzgebiet von inselbetriebenen Anlagen ist sehr grofl3. Beginnend bei den bereits
erwahnten Berghutten, iber Wochenend- und Ferienhauser, tber Wohnmobile bis hin zur
Unterstutzung oder Alleinversorgung auf Ferienbooten sind im Freizeitbereich viele
Anwendungsmadglichkeiten denkbar.

Ein weiterer groRer Einsatzbereich liegt im Verkehr (Beleuchtung, Notrufsaulen,
Parkuhren, Baustellenbeleuchtung etc.). Auch fur die Beleuchtung netzfern installierter
Werbetafeln sind Solarmodule haufig im Einsatz.

Im Bereich der Sicherungstechnik gibt es nahezu wartungsfreie Systeme am Markt, ein
Infrarotmelder ist mit einem Scheinwerfer oder einer Sirene gekoppelt — da die Leistungen
von Hupen und Sirenen gering sind genlgt eine Anlage mit einem 10 W (peak) Modul.
Spezielle Infrarot Bewegungsmelder fur 12 V werden auch angeboten.

Im Bereich der Landwirtschaft werden Photovoltaik - Module fur den Betrieb von
Weidezaunen oder fur Bewasserungsaufgaben eingesetzt. Auch in der Fischzucht
werden PV — Systeme zur Anreicherung von Wasser mit Sauerstoff verwendet.

Weit verbreitet ist auch der Einsatzbereich bei netzfernen Mel3stationen. Und daruber
hinaus sollen die zahlreichen Kleinanwendungen vom Taschenrechner bis zur Uhr und
verschiedenen Spielzeugen nicht vergessen werden.

Diese Aufzahlung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, soll jedoch einen Eindruck
von der Vielfalt der Anwendungsbereiche geben.

3.2. Netzparallelbetrieb

Die Photovoltaik Anlage fur Netzparallelbetrieb besteht aus folgenden Komponenten:
Photovoltaikgenerator, Generatoranschluf3kasten, Gleichstromfreischaltstelle,
Wechselrichter, Stromkreisverteiler, Einspeisungs- und Bezugszahler,
HausanschluBRkasten.
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Bild: Prinzipieller Schaltplan einer netzgekoppelten Anlage
Quelle: ,SOLARSTROM¢, H. Wilk; ARGE Erneuerbare Energie, Gleisdorf

Wie die meisten Solartechniken ist auch die Photovoltaik fur dezentralen Einsatz
pradestiniert, das heil3t Verbrauch am Ort des Entstehens, doch besteht auch die
Moglichkeit, eine direkte Verbindung zum offentlichen Versorgungsnetz herzustellen; das
setzt einen Wechselrichter voraus, der die von den Zellen erzeugte Gleichspannung in
eine Wechselspannung wandelt. Die Qualitat dieser Umwandlung und andere
Vorschriften fir die Netzeinspeisung sind exakt festgelegt und beschrieben /2/.

Sicherheitstechnische Aspekte sind auch im Entwurf der ONORM/OVE E 2750
.Photovoltaische Energieerzeugungsanlagen, Sicherheitsanforderungen® vom 26.2.1996
festgelegt.

Die Inbetriebnahme der Anlage mul} durch einen konzessionierten Elektriker erfolgen,
wobei auch Aspekte des Blitzschutzes und der Erdung beachtet werden mussen. Ein
Gebaude erfordert aufgrund des Einbaues einer Photovoltaik-Anlage keine
Blitzschutzanlage. Ist aber eine solche vorhanden, so sind die Richtlinien nach OVE E 49
und ONORM E 2980 zu beachten.

Vor allem fur die Planung grof3er PV — Anlagen ist es sinnvoll Computerprogramme
einzusetzen und damit die Auslegungen der Anlagen zu optimieren. Wichtige
Eingabedaten dabei sind z.B. der Modultyp, die Art der Verschaltung, Orientierung und
Neigung der Module, Klimadaten des Aufstellungsortes (Globalstrahlungsverteilung und
Lufttemperaturen im Jahreslauf) und die Wechselrichterspezifikation. Eine Aktuelle
Auflistung von Simulationsprogrammen findet man z.B. in /8/.

Im Zusammenhang mit Photovoltaik Modulen auf Ein- und Mehrfamilienhausern stellt sich
die Frage nach optimaler Gebaudeintegration. In letzter Zeit wurden Photovoltaik Module
auch vermehrt in Fassaden integriert, oder als gesamte Dachflache eingebaut. Der
gestalterische Spielraum fir den Architekten wachst durch neue Entwicklungen bei den
Abdeckglasern, die in unterschiedlichen Farben und Mustern produziert werden konnen.
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3.3.Wechselrichter

Fur Inselanlagen werden Wechselrichter - wie oben erwahnt - nur fur den Fall bendtigt,
dald man handelsubliche 220 V Wechselstromgerate betreiben mochte.

FUr netzparallele Anlagen ist ein Wechselrichter aber eine unumgangliche Notwendigkeit.
Von den Photovoltaik-Modulen wird ein Gleichstrom erzeugt, der in einen Wechselstrom
mit einer Frequenz von 50 Hertz umgeformt werden soll.

Aufgaben des Wechselrichters:

* Absolut synchroner Betrieb mit dem Verbundnetz

» sofortige Abschaltung bei Netzausfall

* keine Leistungsaufnahme aus dem Netz

« Schutz gegen Uberspannungen (Blitzeinkopplung)

» Einhaltung der maximalen Oberschwingungswerte

* keine Erzeugung hochfrequenter Stérspannungen

* meist Ubernehmen sie auch die Funktion des "Maximum Power Trackings", das

heil3t sie sorgen dafur, dafl die Solarzellen im Punkt maximaler Leistung arbeiten.

Kosten fir marktibliche Wechselrichter: bei einer 1,8 kW Anlage ist mit etwa ATS
10.000.- - 15 000.- zu rechnen.

3.4. Ausrichtung der Photovoltaik-Module

Folgende Grunsatzregel fur die Ausrichtung der Module bei nicht nachgefihrten Anlagen
sollte zur Anwendung gelangen:

Orientierung moglichst in Sudrichtung. Der Neigungswinkel bei fix installierten Modulen ist
abhangig davon, wann eine optimale Leistungsausbeute erzielt werden soll. Fir
Leistungsmaximierung uber das Jahr kann ein Wert zwischen 25° und 45° als guter
Kompromif bezeichnet werden. In Gegenden mit hohem Anteil an diffuser Strahlung
(stadtische Bereiche), gelten 30°-35° als ideal. Bei Aufstellung im alpinen Bereich ist eine
etwas starkere Neigung (auch Uber 45°) sinnvoll, was erhéhte Produktion im Winter (v. a.
durch Schneereflexion) und leichteres Abrutschen des Schnees zur Folge hat.
Neigungen unter 20° sollten nach Mdglichkeit vermieden werden, da neben der
schlechteren Ausbeute auch der Selbst-Reinigungseffekt durch den Regen bei diesen
Anordnungen geringer, und ein Abrutschen von Schnee nahezu verhindert wird.

3.5. Nachfuhrung der Photovoltaik-Module

Die Sonne wandert im Lauf des Tages aus dstlicher Richtung kommend Uber Stiden nach
Westen. Da die Solarmodule ihre maximale Leistung dann abgeben, wenn die Sonne
madglichst direkt auf sie trifft, erhdht eine nachgefihrte Anlage die Energieausbeute tUber
den Tag. Auch steht im Winter die Sonne tiefer als im Sommer, was eine saisonale
Nachflhrung Uberlegenswert macht. Aus diesen beiden Grinden gibt es ein- und
zweiachsig nachgefuhrte Photovoltaik-Anlagen.

Der Energiegewinn aus nachgeflhrten Anlagen ist vom Standort abhangig, und kann bei
zweiachsiger Nachfuhrung in unseren Regionen bis zu 25% betragen (bis 50% bei
Standort Sahara)
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Die Nachfuhrung, die die Tageseinstrahlung optimieren soll, muf} automatisiert werden
(z.B. mittels elektronisch gesteuerter Stellmotoren); eine saisonale Nachfuhrung kann von
Hand aus erfolgen.

Bei zu aufwendiger Ausfuhrung der Nachfuhrung stellt sich stets die Frage, ob der
dadurch erzielte Mehrertrag nicht ebenso durch zusatzliche Solarmodule zu erreichen ist.
Eine einfache aber effektive Nachfuhrung ist hydraulischer Art: Dabei wird durch eine -
abhangig vom Sonnenstand - unterschiedlich erwarmte Flussigkeit eine Bewegung der
Module erreicht.

3.6.Leistungsausbeute einer Photovoltaikanlage

Die von einer Solarzelle abgegebene Leistung ist abhangig von der Sonnenstrahlung; an
einem klaren Sommertag werden in unseren Breitengraden etwa 1100 Watt pro
Quadratmeter auf die Solarzellen gestrahilt.

Mit einem Systemwirkungsgrad von 10% entspricht das einer elektrischen Leistung von
110 Watt pro Quadratmeter Solarzellenflache. Da in den Leitungen, beim Wechselrichter,
bzw. beim Laderegler und bei der Speicherung (Batterie) Verluste auftreten, kann als
grober Richtwert 100 Watt (0,1 kW) pro Quadratmeter installierter Zellenflache
angenommen werden.

Die Leistung ist im wesentlichen abhangig von:
* Modulflache, bzw. aktive Solarzellenflache
» Leistungscharakteristik der Zellen (Wirkungsgrad)
» Standort (meteorologische Daten, Sonnenscheindauer, geographische Breite,
Hohenlage, Reflexionen, Abschattung)
» Ausrichtung (Abweichung von Sudorientierung, Neigung)
» eventuelle Nachfihrung der Module
» Temperatur am Aufstellungsort
» eventuelle Wechselrichterverluste oder Verluste durch Laderegler und Speicherung
* Verwendung und Qualitat des Maximum Power Trackers

3.7. Speicher

Vor allem bei Inselanlagen sind Speichersysteme notwendig, um auch bei geringer
Strahlungsintensitat elektrische Energie zur Verfligung zu haben.

Prinzipiell muR man zwischen Kurzzeitspeicherung (Stunden bis Tage, zur Uberbriickung
von Schlechtwetterperioden) und Langzeitspeicherung (zur Uberbriickung von
jahreszeitlichen Schwankungen der Strahlungsintensitat) unterscheiden. Letztere sind
sehr aufwendig, daher werden die PV — Generatoren so grof ausgelegt, daf’ sie auch im
Winter ausreichend Strom liefern. Eine andere Moglichkeit besteht darin, zusatzliche
Generatoren (Wind oder Diesel) einzusetzen.

Fur die Speicherung elektrischer Energie Uber kurze und mittlere Zeitraume verwendet
man elektrochemische Elemente — also Akkumulatoren (oder auch Batterien genannt).
Am meisten verbreitet ist der sogenannte Bleiakku, der Aufbau des Akkus flr eine

Solaranlage unterscheidet sich nur geringfugig von einer herkdmmlichen Kfz — Batterie.
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Es ist wichtig den Akku vor Uberladung und Tiefentladung zu schiitzen. Bei Tiefentladung
entsteht Bleisulfat in kristalliner Form, das beim Aufladen nur unvollstandig rickgewandelt
wird. Der Akku leidet also dauerhaft.

Beim Laden des Akkus beginnt er ab einer Spannung von 14,4 V zu gasen (Wasser wird
durch Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt). Deshalb mul auch immer
wieder Wasser nachgefillt werden. Haufiges und langeres Gasen schadet dem Akku.

Andere Akkumulatortypen

Auler Bleiakkus werden NiCd (Nickel — Cadmium) oder NiMH (Nickel — Metall — Hydrid)
Akkus verwendet. Sie haben gegenuber dem herkdmmlichen Bleiakku einige Vorteile, wie
langere Lebensdauer, hoherer Betriebstemperaturbereich, hdhere zulassige Lade- und
Entladestrome und geringere Probleme mit der Tiefentladung.

Nachteile sind jedenfalls die hoheren Kosten und die Tatsache, dal die Kapazitat eines
NiCd Akkus sinkt, wenn er nur selten aufgeladen wird.

3.8. Kosten

Eine sehr gute Darstellung der Anschaffungskosten flr eine Photovoltaikanlage und die
daraus entstehenden Stromkosten findet man in der MarktUbersicht 1994/1995
~Photovoltaik Anlagen® (Jlirgen Leuchtner, Klaus Preiser, Oko-Institut e.V.,Deutschland).

Leistungsgrofile 1 kKW (peak) |3 kW (peak) |30 kW (peak)
Spezifische Systemkosten | DM/ kW p 21 000.- 18 000.- 17 000.-
Investitionskosten DM 21 000.- 54 000.- 510 000.-
Kapitalkosten DM/ Jahr 1.344.- 3 456.- 32 640.-
Wartungskosten DM/ Jahr 105.- 270.- 2 550.-
Ges. jahrl. Kosten DM/ Jahr 1 449.- 3726.- 35 190.-
Energieausbeute KWh/ Jahr 1 .000.- 3 000.- 30 000.-
Stromerzeugungskosten | DM/ kWh 1,45 1,24 1,17

Die Nutzungsdauer wurde mit 25 Jahren angenommen, die spezifische jahrliche
Energieausbeute 1000 kWh/ kW und Jahr.
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3.9.Photovoltaik im Verbundnetz

Fir die zentrale offentliche Energieversorgung gilt bei photovoltaischer Netzeinspeisung
in grollem Rahmen folgendes: Den Lastflul? betreffend ahnelt im jahreszeitlichen Verlauf
die Photovoltaik der Wasserkraft (Sommerspitze, Wintertief) im Tagesgang hat die
Photovoltaik den Vorteil, daf die mittagliche Verbrauchsspitze im Netz mit der
Erzeugungsspitze der Solarzellen zusammenfallt.

Ein Netzbetrieb ohne Photovoltaik mul} sichergestellt sein (Schlechtwetterperiode), der
photovoltaische Anteil ist wie die Wasserkraft-Speicher als Spitzenkapazitat zu
betrachten, die fehlende Winterkapazitat konnte in einem 6kologisch durchdachtem
Energiekonzept durch kalorische Erganzung auf Basis Biomasse erfolgen (Kraft-
Warmekopplung);

Wie grol kann der Anteil an photovoltaischem Strom im &sterreichischen Verbundnetz
sein?

In der derzeitigen Situation konnte unter den heute gegebenen netztechnischen
Voraussetzungen (Fluktuation der Photovoltaik-Leistung, Kurzschluf3leistung des Netzes)
3500 MW photovoltaische Leistung ins Netz eingespeist werden, was derzeit rund 7% des
heutigen Strombedarfes bedeutet (aus /7/). Derzeit sind in Osterreich noch unter 3 MW
(peak) installiert.

Besondere Regelstrategien kdnnten eine wesentliche Vergrélierung dieses Anteils
herbeiflhren, wenn Verbraucher entsprechend der Solarstromproduktion zu- und
abgeschaltet werden.

Das neue ELWOG (Elektrizitatswirtschafts- und -organisationsgesetz) entspricht den
Vorgaben der EU — Strommarktliberalisierung. Es schreibt unter anderem vor, daf3 in
Osterreich bis zum Jahre 2005 drei Prozent des Stromes aus regenerativen
Energietragern (ohne Wasserkraft) zu stammen haben. Das entspricht 1 500 Mio. kWh —
so viel wie 375 000 Haushalte im Jahr verbrauchen. Die Ausfihrungsgesetze des
ELWOG mussen von den Landern beschlossen werden, darin sind auch Einspeisetarife
fur Strom aus erneuerbarer Energie festgelegt. In Vorarlberg soll demnach z.B. 1,531
ATS/ kWh bezahlt werden, im Burgenland zwischen 1 und 2 ATS /kWh je nach Tageszeit,
in Niederdsterreich 1,78 ATS / kWh, in Tirol 3,8 ATS /kWh. Wien, Steiermark und
Salzburg verguten jeweils unter 1 ATS/ kWh. Ausschliel3lich in Karnten wird die
Photovoltaik mit 10.- ATS/ kWh deutlich geférdert.

Aufgrund der derzeit noch geringen Wirtschaftlichkeit von netzgekoppelten Photovoltaik —
Anlagen waren Einspeisetarife, wie in Karnten notwendig, um die Verbreitung dieser
Technologie zu fordern.
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4. MARKTDATEN

Installierte Photovoltaik-Leistung
in Osterreich

(kumuliert)

|

Leistung in KWp

1997 1998

Quelle: Prof. Faninger, Marktiibersicht Photovoltaik, Wirtschaftskammer Osterreich

Die ersten Inselanlagen in Osterreich entstanden 1987 auf der Baumgartlalm und am
Hochleckenhaus. Die erste netzparallele Anlage ging in Osterreich 1987 in Gmunden in
Betrieb.

Auf Schutzhutten in den oOsterreichischen Bergen stehen nun mittlerweile eine Vielzahl
von Insel-Anlagen, die oft die lauten und nicht gerade geruchsfreien Dieselgeneratoren
ersetzen, und den Huttenwirten den Treibstofftransport ersparen.

Das fur einige Zeit grofte Solarstromkraftwerk steht entlang der Westautobahn bei
Seewalchen mit einer Spitzenleistung von 40.000 Watt. Die Inbetriebnahme erfolgte im
Februar 1992, die installierte Modulflache betragt 357m?.

Die derzeit in Osterreich gréRte Anlage ist in Steyr in Oberdsterreich im Einsatz. Dort
wurden 70 kW vom Brillenwerk Hartlauer installiert.

In der Anfangsphase wurde diese Entwicklung durch den Photovoltaik-Breitentest (1992)
geférdert: In Osterreich wurde vom Verband der E-Werke, dem Wirtschaftsministerium
und den lokalen Elektrizitatsversorgungsunternehmen vereinbart 200 kW (peak)
Photovoltaik grof3zligig zu férdern: rund 100 private Stromerzeuger betreiben nun im
Rahmen dieses Programms eine netzparallele Anlage. Der Betrieb der Anlagen wurden
uber mehrere Jahre untersucht, vor allem in Hinsicht auf Betriebssicherheit,
Zuverlaldigkeit und Leistung.

In Osterreich wurden im Jahr 1998 photovoltaische Systeme mit einer Gesamtleistung
von ca. 653 kW (peak) installiert. Das entspricht einer Zunahme von 39% im Vergleich
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zum Vorjahr (1997). Der bevorzugte Solarzellentyp fur die im Jahr 1998 installierten
Photovoltaikanlagen war die polykristalline Solarzelle mit einem Anteil von 90%.

Insgesamt (kumuliert tGber die Jahre) waren im Jahr 1998 in Osterreich
Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 2 861 kW (peak) im Einsatz.
Davon entfallen 59,4% auf netzgekoppelte Anlagen, 21,4 % Anlagen im Inselbetrieb und
19,2% auf diverse Kleingerate.

Der am meisten verbreitete Solarzellentyp ist die polykristalline Solarzelle mit 71,8%, an
zweiter Stelle liegt die monokristalline Solarzelle mit 27,4%, sehr schwach sind amorphe
Solarzellen mit 0,7% vertreten.

Gereiht nach Bundeslandern fiihrt Oberdsterreich mit 34,9% (der gesamten in Osterreich
installierten Leistung), gefolgt von der Steiermark mit 14,9% und Niederdsterreich mit
13,5%.

Diese und weitere statistischen Angaben findet man in /5/.
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5. DIE ZUKUNFT DER PHOTOVOLTAIK

Seit mehr als 100 Jahren steigt der weltweite Energieverbrauch exponentiell an. Das heif3t
konkret, dal} ein Anstieg um 5% eine Verdopplung des Verbrauchs alle 14 Jahre bewirkt.
Zwei Grunde sprechen dafur, dal® der Energieverbrauch auch in Zukunft stark steigen
wird. Einerseits nimmt die Industrialisierung weltweit stetig zu (z. B. China), was zu
héherem Energieverbrauch flhrt. Andererseits wachst die Weltbevolkerung exponentiell,
die Wachstumsrate zeigt steigende Tendenz (die Bevolkerung verdoppelt sich in immer
kirzeren Abstanden). Daher ist auch mit einem weiteren exponentiellen Anstieg des
globalen Energieverbrauchs zu rechnen, mit dem auch, bei Einsatz von fossilen
Energietragern, ein massiver Anstieg des Kohlendioxids in der Atmosphare verbunden
sein wird.

Selbst wenn heute ein Energiesparprogramm starten wirde, welches zu einer
Verbrauchsminderung von 50% fuhren wurde, wird dieser Effekt durch das exponentielle
Wachstum des Verbrauchs innerhalb von 20 Jahren aufgehoben.

Zusammengefal’t bedeutet dies, dal® der globale Energieverbrauch stetig wachst, die
derzeit genutzen Ressourcen (fossile Brennstoffe) jedoch nur mehr sehr beschrankt zur
Verfugung stehen (Szenarien sprechen von 30 — 90 weiteren Jahren).

Unter diesen Umstanden werden in den kommenden Jahren groRe Anderungen in der
gesamten Energieversorgung der Menschheit passieren missen.

Was wird die Photovoltaik in Zukunft zur gesamten Energieversorgung beitragen?

Der derzeite Beitrag der Photovoltaik zur Weltenergieversorgung ist verschwindend
gering. Doch ein Uberzeugender Vorteil dieser Technologie ist ihre universelle
Anwendbarkeit. Dies umfal3t sowohl die Art der Anwendung, als auch die AnlagengrofRe
und die geographische Lage. Photovoltaik kann an jedem Ort der Erde Energie liefern.
Und das zumindest theoretische Potential ist nahezu unbegrenzt.

Der theoretisch mogliche Wirkungsgrad konventioneller Siliziumzellen liegt bei 28%.
Weiterentwicklungen werden immer wieder bekannt (Tandemzellen,
Photoelektrochemische Solarzellen,.../4/) und lassen Wirkungsgrade von Solarzellen bis
uber 50% theoretisch moglich scheinen. In Labortests wurden bisher Wirkungsgrade von
maximal 37% erreicht. /3/

Die heute erhaltlichen Photovoltaik-Module sind nach derzeitigem technischen Stand
ausgereift und zuverlassig, wie bei jeder technischen Entwicklung werden aber auch bei
der Photovoltaik durch einen groReren Markt Weiterentwicklungen verstarkt gefordert.
Besonders viele Chancen werden auch der amorphen Silizium-Technologie eingeraumt;
aufgrund der einfachen Herstellung wird vielfach in diese Zellen die grofite Hoffnung
gesteckt. Doch auch bei den kristallinen Silizium-Zellen ist eine Effizienzsteigerung bei der
Herstellung, sowie eine Erhdhung der Wirkungsgrade zu erwarten.

Laufend bauen grof3e Solarzellenproduzenten ihre Produktionskapazitaten aus, auch
werden erstmals Solarzellenfabriken in der GréRenordnung von 25 MW/ Jahr komplett
neu geplant und errichtet (z.B. Shell Solar in Gelsenkirchen, Werk Alzenau von ASE —
NUKEM, Kyocera in Japan). Damit ist mit einer weiteren wesentlichen Reduktion bei
Investitionskosten zu rechnen.
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Heute sind Inselsysteme — gemessen an ihrer Anzahl, nicht an der Leistung — den
netzgekoppelten Anlagen weit voraus. Fur viele dezentrale Aufgaben (Mefstationen,
Anlagen im Verkehrsbereich, Almhutten etc.) sind Photovoltaikanlagen bereits heute
wirtschaftlich attraktiv. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist aber der, dal} etwa 2 Mrd.
Menschen derzeit nicht an ein Stromnetz angeschlossen sind und dal’ das aus heutiger
Sicht auch nicht leistbar sein wird. Photovoltaik — Anlagen im Inselbetrieb sind eine gute
und (im Vergleich zum Aufbau eines Netzes) sehr kostenglinstige Variante, die
erforderliche Stromversorgung sicherzustellen.

In Europa wird der Ausbau netzgekoppelter Anlagen noch Uber einen langeren Zeitraum
von Férderungen und der Einstellung besonders umweltbewuter Konsumenten abhangig
sein.

Wenn die Photovoltaik den Schritt von der derzeit schon oft konkurrenzlosen solaren
Inselversorgung zur haushaltstiblichen Stromversorgung mit Uberschufd -
Einspeisungsmoglichkeit, bzw. Bezug vom Versorgungsnetz machen wird, dann wird auch
Uber Energiespeicherung vermehrt nachzudenken sein. Ein durchaus sinnvolles Konzept
konnte dabei die elektrolytische Energiespeicherung sein (Speicherung mittels
Wasserstoff).

II SOLARZELLEN - PRODUKTION
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